Manuel d'Utilisation du Controleur

CONTROLLER = |

Direction des Boutons :

1.Bouton de Réglage : Pour entrer en mode de réglage.
2.Bouton Haut : Augmente la valeur de réglage.
3.Bouton Bas : Diminue la valeur de réglage.
4.Moniteur d'Ecran : Affiche I'état de fonctionnement.

Méthode de Réglage des Parameétres:

En mode veille, appuyez sur le bouton de réglage pendant 3 secondes pour entrer en mode de
réglage des parametres (un son "Bi" retentit), utilisez les boutons Haut ou Bas pour ajuster les
parametres selon vos besoins. Appuyez sur le bouton de réglage pour passer au parametre
suivant. Apres avoir réglé tous les parameétres, le systéme reviendra en mode veille.

Méthode d'Activation du Ringage Forcé : Appuyez simultanément sur les boutons Haut et
Bas pendant 5 secondes.

Méthode de Dosage : Aprés avoir activé le rincage forcé, appuyez sur le bouton Bas pour
mettre en pause le décompte. Appuyez a nouveau sur le bouton Bas pour arréter le processus.

Direction de la Surveillance de I'Ecran :

1.CHRONO : Affiche le temps de production d'eau actuel (minutes/secondes) en utilisant la
méthode d'addition. Si le temps dépasse une heure, il passera a |'affichage des
heures/minutes, ainsi que le temps de rincage (décompte). En mode veille, affiche le
nombre total d'heures de production d'eau. Aprés 9999 heures, le compteur
recommencera a zéro.

2.TDS : Affiche la qualité de I'eau actuelle.

3.BAS : Indique une pression d'eau d'entrée basse.

4.RINCAGE : Indique le processus de rincage.

5.POMPE PRINCIPALE : Indique I'état de la pompe haute pression.

6.Lors du démarrage, les mots RINCAGE, POMPE PRINCIPALE, etc., s'affichent. Une fois les
commandes entrées, des icones en forme de feuille ou de goutte d'eau indiquent le mode
de fonctionnement en cours.



7. Les mots BAS, PLEIN, etc., affichent leur cadre initial. Une fois connectés, le mot
correspondant s'affiche.

Direction des Réglages :

e P1:Temps de rincage et de rincage forcé, réglable de 0 a 60 secondes.

e P2:Temps de démarrage différé, réglable de 0 a 20 secondes.

e P3:Rincage automatique en cours de production d'eau. Réglable de 0 (désactivé) a 12
heures.

e P4:Rincage automatique en mode veille. Réglable de 0 (désactivé) a 96 heures.

e P5: Avertissement TDS. Réglable de 0 (désactivé) a 200 ppm.

e P6: Ajustement fin du TDS, réglable de 0 a 20.

e Enregistrement des arréts : Enregistre les 5 derniers arréts avec leur cause.

e Cablage:

e Ligne verte : interrupteur d'eau pleine
e Ligne rouge : solénoide d'eau d'entrée

e Ligne brune : pompe haute pression
e Ligne noire : alimentation 110V~240V

Mode de Fonctionnement du Systéme R.O :

e Mise sous tension : Attendez 10 secondes pour passer en mode veille (le compte a
rebours du CHRONO et du TDS démarre a partir de 9).

e Mode Veille : Vérifiez le point d'entrée BAS (pression basse). Si le signal est NO, arrétez
le fonctionnement jusqu'a ce qu'il soit NC.

e Vérifiez le point d'entrée PLEIN (eau pleine). Jusqu'a ce que le signal soit NO, activez le
solénoide d'eau d'entrée, la pompe haute pression, et le solénoide de ringage.

e Lorsque le temps de rincage défini est écoulé, désactivez le solénoide de rincage et
activez le solénoide d'eau d'entrée et la pompe haute pression.

e Apres N heures de production d'eau (1 a 12 heures) ou en mode veille pendant N
heures (1 a 96 heures), un rincage automatique (0 a 60 secondes) est effectué selon les
parametres P3 et P4.
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